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PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER AL SERVEI DE MANTENIMENT
PREVENTIU I SERVEI 24H. DE LES REFREDADORES UNIFLAIR AL
CAMPUS CIUTADELLA T CAMPUS COMUNICACIO-POBLENOU DE LA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Efectuar el manteniment preventiu i servei d’atencié d’avisos 24h. per part personal
d’assisténcia tecnica als equips indicats a I’apartat dos dins del termini d’un any a
comptar des de I’entrada en vigor d’aquest contracte, per tal de reduir les possibles
reparacions futures i mantenir els equips en tot moment en perfecte estat de
funcionament.
2. RELACIO D’EQUIPS A MANTENIR
Relacié d’equips de refrigeracié, UNIFLAIR dels diferents espais técnics de la
Universitat Pompeu Fabra :
Campus de la Ciutadella :
ESPAI SERIAL MODELO TIPO Kw
Centre Calcul - 1 |20.S145| UCW110674 TDAV1422A Leonardo Evolution 50
Centre Calcul - 1 |20.S145 UCRO077540 TDTR1321A Leonardo Evolution 47
Centre Calcul - 1 |20.S145 UCRO077541 TDTR1321A Leonardo Evolution 47
Centre Calcul -2 |20.SI47| UCU096497 TDAR(0921A Leonardo Evolution 34
Centre Calcul -2 |20.S147| UCQ067928 TDAR0921A Leonardo Evolution 34
Centre Calcul - 2 |20.S147 UCQ067927 TDARO0921A Leonardo Evolution 34
Campus de la Comunicacié-Poblenou:
ESPAI SERIAL MODELO TIPO Kw
SAI 54.0123 UCRO077542 TDTRO611A Leonardo Evolution 23
RITI 52.P09 UCRO077543 TDTRO611A Leonardo Evolution 23
RITI 52.P09 UCRO077544 TDTRO611A Leonardo Evolution 23
Centre Calcul | 54.0118 UCS 085339 TDTR2542A Leonardo Max 84
Centre Calcul | 54.0118 UCS 085340 TDTR2542A Leonardo Max 84
Audiovisuals 54.027 UCS 085341 TDTR2542A Leonardo Max 84
Audiovisuals 54.027 UCS 085342 TDTR2542A Leonardo Max 84

Cada unitat esta formada per una unitat interior o evaporador i un altre unitat exterior o
condensador. ( total unitats : 13 evaporadors + 13 condensadors )



3. SERVEIS GENERALS DEL CONTRACTE
El contracte compren els serveis segiients:

- Es faran quatre visites anuals de manteniment preventiu (revisions trimestrals)
segons la planificaci6 de visites de Pempresa contractada que es determinarad previ
acord amb la Universitat.

- Els treballs a realitzar s’efectuaran per operaris-técnics especialitzats de I’empresa
contractada i s’utilitzaran peces de recanvi originals.

- Aquest contracte déna dret de prioritat sobre la disponibilitat de peces de recanvi a
la Universitat Pompeu Fabra.

- Aquest contracte déna dret a un 15% de descompte sobre el preu de qualsevol
reparaci6 imprevista dels equips objecte d’aquest manteniment.

- El técnic que faci venir I’empresa contractada per fer la visita programada de
manteniment preventiu prevista en el contracte, assegurara el correcte
funcionament dels equips executant els controls i tasques programades.

- Una vegada a ’any i sense cap cost per la Universitat es fara la substitucié dels
cilindres dels humectadors.

- Tot el material i la ma d’obra necessaria per qualsevol manteniment correctiu es
facturard a banda d’aquest contracte, sempre amb la supervisié i vist-i-plau de la
Universitat Pompeu Fabra.

- Caldra justificar amb un informe técnic els treballs de manteniment preventiu
realitzats per part dels operaris de I’empresa adjudicataria, aixi com sobre les
modificacions, reparacions i/o substitucions de materials que necessitin aquests
treballs.

La no presentacié d’aquests informes d’intervenci6 suposara la impossibilitat de
presentar la factura corresponent.

4. TREBALLS A REALITZAR DURANT EL MANTENIMENT
e Verificacio del bon funcionament dels ventiladors:

Comprovaci6 del sentit de gir

Comprovaci6 del nivell de soroll

Comprovaci6 de vibracions i estat ancoratges
Comprovaci6 del funcionament mecanics dels ventiladors
Greixatge rodaments

Verificacié desgast coixinets 1 rodaments
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e Verificacié del bon funcionament del circuit frigorific:



o Comprovacié actuacio i ajust de les sondes d’alarma i seguretat.
o Comprovaci6 de seguretats i sistemes de control

e Control general :

Revisi6 general i verificaci6 estanqueitat bateries
Revisi6 general i verificaci6 estanqueitat safates
Verificaci6 general estanqueitat juntes d’unié
Inspeccid general subjeccions

Inspecci6 general estat pintura
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5, ATENCIO D’AVISOS D’AVARIES. SERVEI D’ ASSISTENCIA TECNICA 24H.

L’adjudicatari atendra totes les trucades per avaries que es produeixin entre revisions
peridodiques i disposara d’un teléfon de Servei d” Urgencies 24 hores.

Aquest teléfon també donara suport técnic per part de operaris qualificats de ’empresa per
tal de diagnosticar incidéncies de manera més rapida i eficient.

En el cas que calgui fer Gis d’aquest servei d’urgéncies 24h un operari- técnic qualificat
serd enviat a 1’edifici on s’ha produit la incidéncia i com a minim realitzara les segiients

tasques:

e Comprovacio del estat del sistema

Comprovacio de les alarmes del sistema

Resolucié incidéncia in situ

Test funcional complet després de la intervencid
Entrega d’informe detallat de la intervencio realitzada

Si I’assisténcia técnica no pot efectuar immediatament la reparaci6 de I’equip es procedira
a realitzar el corresponent pressupost per la reparacié en un termini maxim de 24h.

Tanmateix, es preveu no fer-ne ts d’aquest servei d’urgéncies 24h durant la vigéncia.

6. VIGENCIA DEL CONTRACTE.

De I'l de gener al 31 de desembre del 2016. Les revisions es faran trimestralment, amb
data préviament consensuada amb el responsable de manteniment del campus.

7. PRESSUPOST.

L’import méaxim per aquest contracte de manteniment s’estableix en la quantitat total de
11.300,00€ (IVA exclos ).
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Revisi6 general evaporador i condensador

Comprovaci6 general i pressa de consums compressors
Comprovaci6 general i pressa consums ventiladors
Verificaci6 del correcte aillament eléctric de motors
Comprovaci6 de pressions en condensacio i evaporacié
Verificaci6 abséncia de humitat al circuit frigorific
Inspecci6 filtres del circuit frigorific

Comprovaci6 temperatura descarrega compressor
Comprovaci6 temperatura del carter del compressor
Comprovacié temperatures evaporacio i condensacid
Mesura de temperatures de rescalfament i subrefredaments
Comprovacio del correcte funcionament valvula expansié
Comprovacié correcte funcionament i ajust pressdstats de control i
seguretat

Control i revisi6 nivells d’oli al carter dels compressors
Control i revisi6 nivell refrigerant

e Verificaci6 del bon funcionament del circuit eléctric:
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Comprovaci6 tensi6 i consum dels compressors frigorifics
Verificacié de les presses de terra

Verificaci6 de I’actuaci6 de les proteccions eléctriques

Comprovaci6 de totes les connexions eléctriques

Ajustatge de borns de quadre eléctric i revisi6 visual dels components

e Verificacié del bon funcionament dels humectadors:

Comprovacié desguassos

Verificar obertura i tancament de les valvula automatica per omplir
humectadors

Verificar obertura i tancament de les valvula automatica per desguas
humectadors

Verificacio estat general dels circuits

e Verificacié del bon funcionament del circuit de control:
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Comprovaci6 del funcionament del circuit de control

Comprovacié parametres de temperatura i humitat

Control parametres programats de regulaci6

Verificaci6 funcionament valvules segons senyals de comandament
Verificacié funcionament, ajust i actuacié de valvules

e Verificaci6 seguretats dels equips :

)

Comprovaci6 de I’actuacio i ajust dels interruptors de flux
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L’adjudicatari presentara factures semestrals, un cop realitzades les visites de manteniment
corresponents, que seran conformades per part del Servei de Gesti¢ Patrimonial i
Contractacio.

\ N VAL 3
Antolin Andréig Péréda
Técnic d’Instal-lacions i Manteniment.

Barcelona, 07 de novembre del 2015



ANNEX 1.-

CAMPUS DE CIUTADELLA
C/ Ramoén Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Responsable de manteniment

TIf. : 93 542 26 26 — 93 542 22 12 ke
Ciufadella
CAMPUS DE LA COMUNICACIO ] "
C/ Roc Boronat, 138 B
08018 Barcelona | il N
Responsable de manteniment = E
TIf. : 93 542 24 85—-93 542 15 46 o) -
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