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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES DEL CONTRACTE DE
MANTENIMENT  PREVENTIU  DELS GRUPS ELECTROGENS
RELACIONATS, DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Efectuar el manteniment preventiu segons 1’apartat tres d’aquest contracte pel seu
personal d’assisténcia técnica als equips indicats a 1’apartat dos dins del termini d’un
any a comptar des de I’entrada en vigor d’aquest contracte, per tal de reduir les
possibles reparacions futures i mantenir els equips en tot moment en perfecte estat de
funcionament.

2. RELACIO D’EQUIPS A MANTENIR
Campus de la Comunicacio :

1 Grup electrogen de la marca SDMO amb una poténcia de 200 Kva / 160 Kw i n° de
série: J200K07021019.

Campus Mar :

1 Grup electrogen de la marca SDMO amb una potencia de 550 Kva / 440 Kw i n°® de
série: V550K09003621

Campus Ciutadella :

1 Grup electrogen de la marca SDMO amb una poténcia de 550 Kva / 440 Kw i n°® de
série: V550C214000073

3. SERVEIS GENERALS DEL CONTRACTE
El contracte compren els serveis segilients:

Campus Ciutadella, Campus de la Comunicacié, Campus Mar ( 3 grups
electrogens ):

Es faran tres revisions de manteniment preventiu de tipus trimestral (tipus B) per
cadascun dels grups, on es realitzara les tasques descrites a ’apartat quatre d’aquest
plec, segons la planificacié de visites de I’empresa contractada que es determinara previ
acord amb la Universitat.

Es fara una revisio principal de manteniment preventiu de tipus anual (tipus A) per
cadascun dels grups, on es realitzara les tasques descrites a 1’apartat quatre d’aquest
plec. Aquesta revisi6 sera obligatoria fer-la durant el segon trimestre per tal de mantenir
en Optimes condicions els equips abans dels talls d’alimentaci6 eléctrica per les tasques
de manteniment dels centres d’Alta Tensid, segons la planificacié de visites de
I’empresa contractada que es determinara previ acord amb la Universitat.
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No queda cobert la substituci6 de tot aquell material que no pot ser previst dintre de les
revisions de manteniment preventiu per la seva naturalesa i condicions d’ds i es
considera necessaria la seva substitucié pel seu estat, sempre amb la supervisi6 i vist-i-
plau de la Universitat Pompeu Fabra, tot indicant-ho a I’informe d’intervencid
corresponent i facturant-ho com un concepte a banda de la revisié programada.

Tot el material i la ma d’obra necessaria per qualsevol manteniment correctiu es
facturara a banda d’aquest contracte, sempre amb la supervisié i vist-i-plau de la
Universitat Pompeu Fabra.

Els treballs a realitzar s’efectuaran per técnics especialitzats de I’empresa contractada i
s’utilitzaran peces de recanvi originals.

4. TREBALLS A REALITZAR DURANT EL MANTENIMENT
4.1.-MANTENIMENT PREVENTIU TRIMESTRAL - REVISIONS TIPUS B.
ACTUACIONS PREVENTIVES: MOTOR

- Verificaci6 dels nivells d’oli, liquid refrigerant i esmorteidors de soroll.

- Control temperatura i pressi6 d’oli, dels sistemes de seguretat i sistemes de
comandament.

- Comprovar la possible existéncia de fuites d’oli, aire, combustible, sistema de
preescalfament.

- Inspeccié visual de filtres i estanqueitat de la bomba d’aigua.

- Verificacié de I’estat de conservacié de la instal-laci6 eléctrica del grup generador;
cablejat, connexions, instrumentacid, elements de senyalitzacio, etc.

- Comprovar I’estat acoplament motor-alternador, connexions, maniguets i corretges.

ACTUACIONS PREVENTIVES: ALTERNADOR

- Comprovacid connexions generals.

- Inspecci6 del cablejat i connexions de poténcia..

- Control i ajust de la tensio si fos necessari.

- Posada en carrega de tensi6, comprovaci6 parametres de funcionament.

ACTUACIONS PREVENTIVES: QUADRE CONTROL

- Verificaci6 de I’estat de conservacié de la instal-lacié eléctrica del quadre de
control; cablejat, connexions, instrumentacid, elements de senyalitzacid, relés,
contactors,etc.

- Verificacio del correcte funcionament dels dispositius de seguretat i control, i de les
ordres de gestié maniobra.

ACTUACIONS PREVENTIVES: BATERIES
/

- Comprovaci6 de I’estat general i d’as de la bateria i les seves diferents connexions (
restes d’acid, estat dels borns, etc...) reomplir-ne els nivells si s’escau, i efectyar u

neteja general de la mateixa.
- Control carregador i ajust del mateix, si fos necessari. SDMO INDUSTBAES IBERICA. S.A
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4.2.-MANTENIMENT PREVENTIU ANUAL. - REVISIONS TIPUS A
ACTUACIONS PREVENTIVES: MOTOR

- Verificaci6 dels nivells d’oli, liquid refrigerant i esmorteidors de soroll.
- Control temperatura i pressié d’oli, dels sistemes de seguretat i sistemes de

comandament.
- Comprovar la possible existéncia de fuites d’oli, aire, combustible, sistema de

preescalfament.

- Inspecci6 visual de filtres i estanqueitat de la bomba d’aigua.

- Verificacié de I’estat de conservacié de la instal-lacié eléctrica del grup generador;
cablejat, connexions, instrumentacio, elements de senyalitzacio, etc.

- Comprovar I’estat acoplament motor-alternador, connexions, maniguets i corretges.
- Canvi d’oli.

- Substituci6 filtres d’oli i gasoil.

ACTUACIONS PREVENTIVES: ALTERNADOR

- Comprovacié connexions generals.

- Inspecci6 del cablejat i connexions de poténcia..

- Control i ajust de la tensi6 si fos necessari.

- Posada en carrega de tensi6, comprovacié parametres de funcionament.

ACTUACIONS PREVENTIVES: QUADRE CONTROL

- Verificacié de I’estat de conservacié de la instal-lacié eléctrica del quadre de
control; cablejat, connexions, instrumentaci6, elements de senyalitzacid, relés,

contactors,etc.
- Verificacié del correcte funcionament dels dispositius de seguretat i control, i de les

ordres de gesti6 maniobra.
ACTUACIONS PREVENTIVES: BATERIES

- Comprovacio6 de I’estat general i d’us de la bateria i les seves diferents connexions (
restes d’acid, estat dels borns, etc...) reomplir-ne els nivells si s’escau, i efectuar una
neteja general de la mateixa.

- Control carregador i ajust del mateix, si fos necessari.

5. ATENCIO D’AVISOS D’AVARIES. SERVEI D’ASSISTENCIA TECNICA
24H.

L’adjudicatari atendra totes les trucades per avaties que es produeixin entre revisions
periddiques i disposara d’un teléfon de Servei d’ Urgéncies 24 hores.

El temps maxim de preséncia de ’operari en la instal-lacié avariada sera com a maxim
de sis hores en horari laborable, i de 10 hores en horari no laborable i festius.
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En el cas que calgui fer ts d’aquest servei d’urgéncies 24h i comporti tasques de
reparaci6 seran facturades a banda per administracié, segons tarifa oficial de I’empresa.

Tanmateix, es preveu no fer-ne s d’aquest servei d’urgéncies 24h durant la vigéncia
d’aquest contracte.

6. VIGENCIA DEL CONTRACTE

De I'l de gener al 31 de desembre del 2016. Les inspeccions es faran trimestralment,
amb data préviament consensuada amb el responsable de manteniment del campus i
a I’inici del contracte; restant obligatoria la revisié tipus A durant el segon trimestre
de I’any.

7. PRESSUPOST.

L’import maxim per aquest contracte anual de manteniment s’estableix en la quantitat
total de 9.470,00€ ( IVA exclos ).

L’adjudicatari presentara factures trimestrals, un cop realitzades les visites de
manteniment corresponents, que seran conformades per part del Servei de Gesti6
Patrimonial i Contractacid.

Antolin Andrés Pereda
Técnic Mig d’Infraestructures i Manteniment.

Barcelona, 29 d’octubre del 2015
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ANNEX 1.-

CAMPUS DE CIUTADELLA
C/ Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Responsable de manteniment
TIf. : 93 542 26 26

GRUP SDMO 550 Kva /440 Kw
N° de seérie: V550C214000073

CAMPUS DE LA COMUNICACIO
C/ Roc Boronat, 138

08018 Barcelona

Responsable de manteniment

TIf. : 93 542 24 85

GRUP SDMO 200 Kva /160 Kw
N° de serie: J200K07021019

CAMPUS DEL MAR

C/ Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona
Responsable de manteniment
TIf. : 93 542 12 85

GRUP SDMO 550 Kva /440 Kw
N° de série: V550K09003621
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